




















Hak wieszakowy SOT 21.16

Hak wieszakowy SOT 21.116

Hak do słupów okrągłych SOT 29

Hak nakręcany PD 2.2

Hak nakręcany PD 2.3

Uchwyt odciągowy do przyłączy SO80S

Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.118 

Zaciski odgałęźne przebijające izolację SL29.4

Rura osłonowa BE 75 (2,5m)

Uchwyty kabla pojedyńczy z odsadzeniem UKZ-1 fi 25

Uchwyty dystansowe SO 79.5

Uchwyt rury z odsadzeniem WRZ-1 fi 75

Uchwyt rury fi - 75/E

Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S

Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.118 

Złącze napowietrzne zasilające                                                      
przepompownię ścieków (z demontażu)
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Dławica czopowa EK 186/110
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Osłonki końca przewodu PK99.095

Zacisk przebijający izolację SE 46.13

Przewód typ AsXSn 4x70mm2

Złączka pętlicowa 2509
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Kabel typ YAKXs 4x120mm2

28
  

2,5
  

3

5
6
0
,0

3
2
9
,5

2
8
,0

U
P

3+
U

P
2

  

U
P

1/Ż
N

3

 

3

8
12

41

48,5

42,5

 

  
2

3
1

U
P

3

U
P

4+
U

P
6

1

3

U
P

1

41

45 39

3

48,5

50,5

3

3

N
2

3

1

  

3

1

1
3

1
1

1
3

U
P

4+
U

P
6

2

9/2
2,3

N
2

R
O

K
4

11
2,5

U
P

3+
U

P
2

U
P

1
1

10ist. 11/1

PP

O
N

4

2
,5

Rura osłonowa SRS 110

8
  

 

8
,0

S
u
m
a
:

4/2
1,7

4/1
2,3

1 2

1 12221

1

2
,0

3

2

1
8

1

1
43,5

1

1

1

1
1

5

1

2
1

1

1

1
21

U
P

1/Ż
N

1

2

5

2

6

9
2,5

1

9/1
1,7

1

3
1

3

4
U

P
4+

U
P

6
3

3
1

U
P

1/Ż
N

4/4
2,5

3

4/5

1
R

O
K

4

O
N

4

4/6

1

1

2
42,5

1
1

Uchwyt odciągowy SO 118.1201S

2,3

2 Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.118 

50

Bednarka oc. 25x4mm

4

Rura osłonowa DVR 110

1

1

2

1,7
1

40,5

1

2

2

1 21

1

1,7
1

39
2

3
U

P
1/Ż

N

1

U
P

1/Ż
N

1

3

3

1

5

1

1 2

1

1
1

47
1,7

1
39

1
1

1

1

5

1

1

3

1

1
1

ist. 4

1

1

2

4/3

3

4/7

ist. 4/4/3

4/4/1
2,3

3

78

Obejma OU-1a/VE 

Pręty uziomowe miedziowane P-9/Ø17,2 (TP 1 x 10)

Obejma OU-1/VE 

[kpl.]

Płyta Stopowa 0,3x0,3m

[szt.]

Uchwyty rury z odsadzeniem WRZ-1 fi 75

Hak wieszakowy SOT 21.1

Rozłącznik bezpiecznikowy SZ 156 z uziemieniem

Hak nakręcany PD 2.2
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Płyta ustojowa U-85

Płyta ustojowa U-130

Numer proj. słupa 
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Głębokość 
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Płyta ustojowa B-60

Rozpiętość przęsła 
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Śruba z nakrętką i 2 podkładkami                                                    
kwadratowymi M16x400

1

Uchwyt przelotowy SO 270
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Zestaw do zakładania uziemiaczy ST208

Ogranicznik przepięć ASA 500-5-BO

Proj. złącze kablowe typu ZK-4a
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Zacisk jednostronnie przebijający izolację SL9.22

Hak wieszakowy SOT 21
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Wspornik PEK 491

Hak do słupów okrągłych SOT 39
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Rura osłonowa SRS 110 (zapasowa)
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Uchwyt odciągowy SO 275S22

1338-5 (kierunek prawy)1768-1 (kierunek Stacha Konwy)
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8.   TABELA MONTAŻOWA PRZYŁĄCZY NN-0,4kV
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11bud. 16 3f 34,5 4

4bud. 24 3f
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ZN nr 2 (przepomp. ściek.)

1

8
3f

bud. 20 3f

3f 4

przepomp. ściek.
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bud. 9 3f

bud. 12 3f

bud. 14 3f 35 4
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bud. 18

48,5 12

2 40 7 1 1 1 6 16 1
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bud. 10a 1

ZK-2224 3f 16,5
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bud. 10 (ul. Słoneczna) 3f 1

bud. 1
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2 40 7 1 1 1 6 16 1Suma: 12388 185 9,567313,5 101



 
 

9. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW                            
(linia elektroenerget. nN-0,4kV) 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Żerdź żelbetowa ŻN-10/200         szt. 5 
2.  Żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/4,3         szt. 2 
3.  Żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/10         szt. 5 
4.  Żerdź strunobetonowa wirowana E 10,5/13,5         szt. 4 
5.  Płyta ustojowa B-60 szt. 15 
6.  Płyta ustojowa U-85 szt. 15 
7.  Płyta ustojowa U-130 szt. 12 
8.  Śruba z nakrętką i 2 podkładkami kwadratowymi M16x400 szt. 15 
9.  Obejma OU-1a/VE szt. 2 
10.  Obejma OU-1/VE szt. 25 
11.  Płyta stopowa 0,3x0,3m szt. 11 
12.  Przewód AsXSn 4x25 mm2 (przełożenie istniejącego) m 18,5 
13.  Przewód AsXSn 4x35 mm2 (przełożenie istniejącego) m 6 
14.  Przewód AsXSn 1 x 70mm2 m 6 
15.  Przewód AsXSn 4x70mm2 (z demontażu) m 161 
16.  Przewód AsXSn 4x70mm2 m 197,5 
17.  Przewód AsXSn 4x95mm2 m 329,5 
18.  Kabel YAKXS 4x120mm2 m 28 
19.  Rura osłonowa BE 75 (2,5m) szt. 4 
20.  Rura osłonowa DVR 110 m 2,5 
21.  Rura osłonowa SRS 110 m 16 
22.  Dławica czopowa EK 186/110 szt. 2 
23.  Pokrywa typu E 110 szt. 2 
24.  Bednarka oc. 25x4mm m 120 
25.  Pręty uziomowe miedziowane P-9/Ø17,2 (TP 1x10) kpl. 6 
26.  Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208 kpl. 3 
27.  Ogranicznik przepięć ASA 500-5-BO szt. 15 
28.  Zacisk przebijający SE 46.1 szt. 9 
29.  Zacisk jednostronnie przebijający izolację SL 9.22 szt. 10 
30.  Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.118 szt. 80 
31.  Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 29.4 szt. 20 
32.  Hak wieszakowy SOT 21 szt. 6 
33.  Hak wieszakowy SOT 21.1 szt. 11 
34.  Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 3 
35.  Hak wieszakowy SOT 21.116 szt. 2 
36.  Hak nakręcany PD 2.2 szt. 5 
37.  Hak nakręcany PD 2.3 szt. 2 
38.  Hak do słupów okrągłych SOT 29 szt. 7 
39.  Hak do słupów okrągłych SOT 39 szt. 7 
40.  Uchwyt odciągowy do przyłączy SO 80S szt. 16 
41.  Uchwyt odciągowy SO 275S szt. 13 
42.  Uchwyt odciągowy SO 118.1201S szt. 8 
43.  Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 7 
44.  Osłonka końca przewodu PK 99.095 szt. 4 
45.  Złączka pętlicowa 2509 szt. 4 



 
 

46.  Poprzecznik krańcowy PK-1 z obejmą (z demontażu) szt. 1 
47.  Izolator S-80/2 (z demontażu) szt. 4 
48.  Wspornik PEK 49 szt. 2 
49.  Rozłącznik bezpiecznikowy SZ 156 z uziemieniem szt. 2 
50.  Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 30 
51.  Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem UKZ-1 Ø25 szt. 5 
52.  Uchwyt kabla pojedynczy z odsadzeniem UKZ-1 Ø40 szt. 5 
53.  Uchwyt rury z odsadzeniem WRZ-1 Ø75 szt. 6 
54.  Uchwyt rury Ø75/E szt. 5 
55.  Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S szt. 1 
56.  Głowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 3 
57.  Złącze kablowe ZK-4a kpl. 1 
58.  Złącze napow. zasilające przepomp. ścieków (z demontażu) kpl. 1 

 

10. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW (przyłącza nN) 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Przewód AsXSn 4x25 mm2 (11 przył.) m 314 
2.  Przewód AsXSn 4x25 mm2 (przełożenie istniejących - 5 przył.) m 101 
3.  Kabel YAKXS 4x35 mm2 (3 przył.) m 67 
4.  Rura osłonowa DVR 110 m 5 
5.  Rura osłonowa SRS 110 m 9,5 
6.  Rura osłonowa dwudzielna A 120 PS m 18 
7.  Dławica czopowa EK 186/110 m 12 
8.  Hak płytowy SOT 28.2 m 2 
9.  Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 12.05 szt. 40 
10.  Uchwyt odciągowy do przyłączy SO 80S szt. 7 
11.  Mufa termokurczliwa SMOE 81546 kpl. 1 
12.  Szafka OPS 30x35 Pg + rozłącznik RBK 00 kpl. 1 
13.  Pręt uziomowy miedziowany Ø17,2mm (po 10m) kpl. 1 
14.  Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 m 6 
15.  Rura osłonowa RL 37 z uchwytami m 16 
16.  Złącze kablowo-pomiarowe typu ZK-1a+P (z demontażu) kpl. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  Z  DEMNTAŻU 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Demont. Przełoż. 

1.  Żerdź żelbetowa ŻN-9 szt. 1  
2.  Żerdź żelbetowa ŻN-9 (z odciągiem) szt. 1  
3.  Żerdź żelbetowa ŻN-9 (podparty) szt. 3  
4.  Żerdź żelbetowa ŻN-9 (rozkrak) szt. 1  
5.  Żerdź żelbetowa ŻN-10 szt. 7  
6.  Żerdź żelbetowa ŻN-10 (rozkrak) szt. 1  
7.  Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/2,5 szt. 1  
8.  Żerdź strunobetonowa wirowana E-10,5/6 szt. 2  
9.  Rozłącznik bezpiecznikowy napowietrzny szt. 1  
10.  Złącze kablowo – pomiarowe ZK-1a+P (do wykorzystania) kpl.  1 

11.  
Złącze napowietrzno – pomiarowe, przepomp. ścieków   
(do wykorzystania) 

kpl.  1 

12.  Przewód AsXSn 4x16 mm2  m 93,5  
13.  Przewód AsXSn 4x25 mm2  m 34 136,5 
14.  Przewód AsXSn 4x35 mm2  m  6 
15.  Przewód AsXSn 4x50 mm2  m 192  
16.  Przewód AsXSn 4x70 mm2  m 46,5 161 
17.  Kabel YAKXS 4x35 mm2  m 16  
18.  Przewód Al. 16 m 864  
19.  Przewód Al. 35 m 1468  

Demontaż oświetlenia ulicznego 
20.  Przewód Al. 25 (ośw.) m 367  
21.  Przewód AsXSn 2x25 mm2 (ośw.) m 330  
22.  Oprawa Malaga  szt. 11  
23.  Oprawa OUS szt. 4  
24.  Wysięgnik rurowy 1-ramienny szt. 15  
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